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PERANCANGAN SOFT STARTING PADA MOTOR INDUKSI  
3 FASA MENGGUNAKAN MIKROKONTOLER  
ATMEGA328 
 
Nama : Yoki Rijal Fauzi 
Pembimbing 1 : Ir. Arif Musthofa, MT. 
Pembimbing 2: Suwito, ST., MT. 
 
ABSTRAK 
Motor Induksi mempunyai banyak keunggulan di segi teknis 
maupun ekonomis, karena itu motor induksi terutama jenis motor 
induksi 3 fasa banyak digunakan pada dunia industri. Akan tetapi motor 
induksi juga mempunyai kekurangan, antara lain arus awal (start) yang 
besar yang dapat mengakibatkan penurunan tegangan sistem dan 
mengganggu kerja sistem peralatan lain dalam satu saluran. Maka dari 
itu diperlukan metode Soft Starting untuk mengurangi lonjakan arus 
pada arus awal (start) yang besar. Metode Soft Starting dilakukan 
dengan menggunakan komponen elektronika daya yaitu triac. Tegangan 
masukan motor induksi diatur dengan memberikan sinyal tunda pada 
triac dengan waktu tertentu yang diatur oleh platform Arduino. Pada 
beban motor induksi 3 fasa, besar arus starting relatif terkendali dan 
lebih kecil jika dibandingkan dengan metode DOL dan Wye-Delta.  
Hasil dari perancangan Modul Starting Motor Induksi 3 Fasa 
dengan metode Soft Starting mempunyai pemilihan waktu soft start 
antara 4 detik hingga 25 detik, sehingga dalam rentang waktu tersebut 
tegangan input yang masuk bertahap mulai 1% hingga 100% dari 
tegangan 380v Delta.  
 
Kata Kunci : Soft Starting, Penyulutan Triac, Starting Motor Induksi 
3 Fasa. 
 
 
  
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Halaman ini sengaja dikosongkan----- 
  
xi 
DESIGN SOFT STARTING FOR 3 PHASE MOTOR INDUCTION 
USING MICROCONTROLLER ATMEGA328 
 
Name : Yoki Rijal Fauzi 
Advisor 1 : Ir. Arif Musthofa, MT. 
Advisor 2 : Suwito, ST., MT. 
 
ABSTRACT 
 Induction motor has many advantages in terms of technical and 
economical, therefore induction motors, especially types of 3-phase 
induction motors are widely used in the industrial world. However, 
induction motor also has disadvantages, such as the starting of large 
currents (start) which may lead to voltage drop system and interfere 
with the work of other equipment systems in the same line. Therefore, 
Soft Starting method is needed to reduce the current spikes on the 
starting motor induction. Soft Starting method is done by using power 
electronics component that is triac. The input voltage of the induction 
motor is regulated by providing a delay signal on the triac with a 
specified time set by the Arduino platform. At the 3 phase induction 
motor load, the starting current is relatively controllable and smaller 
then the DOL and Wye-Delta methods. 
 The result of  the design 3 Phase Induction Motor Starting 
Module with Soft Starting method has soft start time selection between 4 
second until 25 second, so in that time period input voltage entering 
gradually from 1% to 100% from 380v Delta voltage  
  
 
Keywords : Soft Starting, Triac, Starting 3 Phase Motor Induction. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi di masa sekarang sangat pesat 
pertumbuhannya itu terlihat dari semakin banyaknya industri-industri 
yang berdiri dan memproduksi alat-alat teknologi masa kini. Motor-
motor induksi sangat penting penggunaanya sebagai alat bantu 
penggerak peralatan lain seperti pada industri perakitan alat-alat 
transportasi, perakitan alat berat maupun pada industri pertambangan 
motor induksi sangat dibutuhkan, paling banyak digunakan dalam 
industri dengan skala besar maupun kecil dan di dalam rumah tangga 
alasannya adalah bahwa karakteristiknya hampir sesusai dengan 
kebutuhan dunia industri, pada umumnya dalam kaitannya dengan 
harga, kesempurnaan, pemeliharaan, dan kestabilan kecepatan. 
Motor induksi (asinkron) ini pada umumnya hanya memiliki satu 
suplai tenaga yang mengeksitasi belitan stator, belitan rotornya tidak 
terhubung langsung dengan sumber tenaga listrik, melainkan belitan ini 
dieksitasi oleh induksi dari perubahan medan magnetik yang disebabkan 
oleh arus pada belitan stator. Hampir semua motor AC yang digunakan 
adalah motor induksi, terutama motor induksi tiga fasa yang paling 
banyak dipakai di perindustrian. 
Motor induksi tiga fasa sangat banyak dipakai sebagai penggerak 
di perindustrian karena banyak memiliki keuntungan, tetapi ada juga 
kelemahannya. Keuntungan motor induksi tiga fasa yaitu kokoh dan 
kuat, murah dan dapat diandalkan, efisiensi yang tinggi pada keadaan 
kerja normal, dan perawatanya mudah, sedangkan kelemahanya berupa 
arus pengasutan awal yang mencapai lima hingga tujuh kali dari arus 
nominal kerja motor beban penuh, terutama untuk motor berdaya besar. 
Arus pengasutan awal yang besar dapat mengakibatkan penurunan 
tegangan sistem dan mengganggu kerja sistem peralatan lain dalam satu 
saluran, seperti peralatan-peralatan elektronik, sehingga diperlukan 
suatu metode pengasutan dengan pengurangan tegangan pada motor 
induksi yang bertujuan untuk mengurangi arus pengasutan awal. 
Soft Starting adalah suatu cara penurunan tegangan starting dari 
motor induksi AC. Soft Starting merupakan metode starting yang 
prinsipnya sama dengan starting motor menggunakan primary 
resistance yang diseri dengan supply tegangan ke motor, arus masuk 
dalam stater sama dengan arus keluar. Soft Starting terdiri dari 
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komponen thyristor untuk mengontrol aliran arus yang masuk ke motor, 
sehingga tegangan akan masuk secara bertahap dan akhirnya penuh. 
Soft Starting bertujuan untuk mendapatkan start yang terkendali, 
sehalus mungkin serta terproteksi dan mencapai kecepatan nominal yang 
konstan sehingga mendapatkan arus starting rendah. Diharapkan 
tegangan dan arus dari sumber tenaga dapat mengalir masuk kedalam 
motor AC secara bertahap, sehingga tidak memerlukan arus pengasutan 
yang besar. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah 
tidak adanya modul pembelajaran membahas tentang metode soft 
starting motor induksi tiga fasa di Laboratorium Elektronika Terapan 
pada Teknik Elektro Otomasi. Oleh karena itu dengan modul rangkaian 
soft starting dapat menambah pengetahuan tentang metode soft starting 
pada motor induksi tiga fasa.    
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penulisan buku Tugas Akhir ini tidak menyimpang dan 
mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga 
mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka 
penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 
1. Analisa dibatasi pada respon motor induksi 3 fasa terhadap soft 
starter pada keadaan motor tanpa beban. 
2. Spesifikasi motor listrik yang dapat digunakan hanya berkisar 1 
HP hingga 2 HP. 
3. Tidak dibahas mengenai adanya harmonisa yang ditimbulkan 
pada saat pengasutan Soft Starting motor induksi. 
4. Mikrokontroler Arduino Uno yang digunakan untuk mengatur 
sudut picu pada triac. 
 
1.4 Tujuan Perencanaan 
Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini yakni merancang modul 
perangkat keras dan perangkat lunak rangkaian Soft Starting motor 
induksi tiga fasa yang menggunakan sebuah mikrokontroler ATmega 
328 sebagai kontrol pemicuan sudut picu tegangan. Yang nantinya 
modul Soft Starting motor induksi tiga fasa bisa digunakan sebagai 
media pembelajaran pada laboratorium Teknik Elektro Otomasi.   
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1.5 Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan metodologi, 
yaitu studi literatur, permodelan sistem, perancangan dan pembuatan 
alat, analisa data dan penyusunan laporan buku Tugas Akhir. 
Pada tahap studi literatur akan dipelajari tentang perangkat dan 
karakteristik dari macam macam pengasutan motor induksi tiga fasa, 
mempelajari mikrokontroler Arduino uno, mempelajari macam macam 
komponen dari elektronika daya yang digunakan sebagai Soft Starting, 
mempelajari rangkaian penyalaan sudut fasa menggunakan triac. Pada 
tahap permodelan sistem, dirancang permodelan atau desain dari 
rangkaian zero cross detection serta rangkaian solid state relay. 
Kemudian perancangan software berupa algoritma yang digunakan 
untuk kontrol triac sebagai pengendali tegangan input untuk motor 
induksi tiga fasa. Yang terakhir adalah merancang hasil permodelan 
sistem dan pengecekan terhadap sistem secara keseluruhan sehingga 
diperoleh data pengukuran yang akurat. Data percobaan yang diperoleh 
selanjutnya akan dianalisa. Dari hasil analisa, akan ditarik kesimpulan 
dari penelitian yang telah dilakukan. Tahapan akhir penelitian adalah 
penyusunan laporan penelitian. 
 
1.6 Sistematika Laporan Tugas Akhir 
Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab, 
yaitu pendahuluan, teori penunjang, perencanaan dan pembuatan alat, 
pengujian dan analisa alat, serta penutup. 
Bab I : PENDAHULUAN  
Pada bab ini membahas tentang latar belakang 
permasalahan, permasalahan, tujuan, sistematika laporan, 
serta relevansi. 
Bab II : TEORI PENUNJANG  
Pada bab ini membahas tentang teori penunjang yang 
mendukung dalam perencanaan pembuatan alat meliputi 
definisi dan prinsip kerja motor induksi tiga fasa, teori 
macam macam pengasutan motor induksi tiga fasa, teori 
definisi dari komponen komponen elektronika daya yang 
digunakan sebagai perancangan hardware Soft Starting. 
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Bab III : PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 
Membahas tentang perencanaan dan pembuatan perangkat 
keras (hardware) yang meliputi perancangan rangkaian 
zero cross detector, rangkaian solid state relay, rangkaian 
mikrokontroler. Serta perangkat lunak (software) berupa 
program untuk mengatur sudut penyalaan triac 
berdasarkan pilihan rentang waktu yang diinginkan. 
Bab IV : PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT  
  Membahas tentang pengukuran, pengujian, dan 
penganalisaan terhadap komponen-komponen fisik seperti 
pengukuran tegangan pada input maupun output, pengujian 
zero cross detector, pengujian rangkaian daya kendali 
tegangan AC, pengukuran dan pengujian metode Soft 
Starting. 
Bab V : PENUTUP  
 Menjelaskan tentang kesimpulan dari tugas akhir ini dan 
saran-saran untuk pengembangan alat ini lebih lanjut. 
 
1.7 Relevansi 
Dengan adanya tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
tambahan materi Praktikum pada laboratorium D3 Teknik Elektro ITS 
dan juga salah satu solusi media pembelajaran bagi mahasiswa atau 
pelajar supaya dapat lebih memahami tentang beberapa macam starting 
motor 3 fasa, sehingga kedepannya dapat diaplikasikan pada dunia 
industri. 
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BAB II TEORI DASAR 
TEORI DASAR 
Pada bab ini membahas tentang teori dasar dan teori penunjang 
dari peralatan-peralatan yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir 
“Perancangan Soft Starting pada Motor Induksi 3 Fasa Menggunakan 
Mikrokontroler ATMega328”.  
 
2.1 Motor Listrik  
Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi 
energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi 
mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Motor 
listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, 
mesin cuci, pompa air dan penyedot debu. Motor listrik yang umum 
digunakan di dunia Industri adalah motor listrik asinkron, dengan dua 
standar global yakni IEC dan NEMA. Motor asinkron IEC berbasis 
metrik (milimeter), sedangkan motor listrik NEMA berbasis imperial 
(inch), dalam aplikasi ada satuan daya dalam horsepower (hp) maupun 
kiloWatt (kW). 
 
 
 
Gambar 2.1 Motor Listrik 
 
2.2 Prinsip Kerja Motor Listrik 
Pada motor listrik tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. 
Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi 
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magnet yang disebut sebagai elektro magnet. Sebagaimana kita ketahui 
bahwa : kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan 
kutub-kutub tidak senama, tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh 
gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang 
dapat berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. 
Dapat kita ketahui dari gambar 2.2. 
 
Gambar 2.2 Prinsip Kerja Motor Listrik 
 
2.3  Motor Induksi Tiga Fasa 
 Motor induksi tiga fasa memiliki dua komponen dasar yaitu stator 
dan rotor, bagian rotor dipisahkan dengan bagian stator oleh celah udara 
(air gap). Tipe dari motor induksi berdasarkan pada jenis rotor dibagi 
menjadi dua macam yaitu Wound rotor (tipe motor yang memiliki rotor 
terbuat dari lilitan) dan Squirrel-cage rotor (tipe motor induksi dimana 
konstruksi rotor disusun oleh beberapa batangan logam yang 
dimasukkan melewati slot-slot yang ada pada rotor motor induksi, 
kemudian pada setiap bagian disatukan oleh cincin yang membuat 
batangan logam dihubung singkat dengan batangan logam yang lain).  
komputer dengan meggunakan kabel USB atau sumber tegangan 
berasal dari adaptor AC-DC atau baterai untuk menghidupkan arduino . 
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Gambar 2.3 Motor tipe rotor sangkar tupai (Squirrel–cage rotor) 
 
2.3.1  Klasifikasi Motor Induksi 
Motor induksi satu fasa. Motor ini hanya memiliki satu gulungan 
stator, beroperasi dengan pasokan daya satu fasa, memiliki sebuah rotor 
sangkar tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan 
motornya. Sejauh ini jenis motor ini merupakan jenis motor yang paling 
umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti kipas angin, 
mesin cuci, dan pengering pakaian dan untuk penggunaan 3 hingga 4 
Hp. 
Motor induksi tiga fasa. Medan magnet yang berputar dihasilkan 
dari pasokan sumber tiga fasa yang seimbang. Motor tersebut memiliki 
kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau 
gulungan rotor (walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai), dan 
penyalaan sendiri. Diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri 
menggunakan jenis motor ini. Sebagai contoh, pompa, Kompresor, belt 
comveyor, jaringan listrik, dan grinder. Tersedia dalam ukuran 1/3 
sampai ratusan Hp. 
 
2.3.2 Prinsip Kerja Motor Induksi 3 fasa 
 Motor induksi merupakan motor arus bolak-balik (AC) yang 
paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa arus 
rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan 
arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara 
putaran rotor dengan medan putar (Rotating Magnetic field) yang 
dihasilkan oleh arus stator. 
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Apabila ketiga belitan stator diberikan masing-masing diberi 
tegangan dari sumber tiga fasa, maka akan timbul medan magnet yang 
berputar dengan kecepatan sinkron. 
 
 
dengan: 
ns  = Slip motor 
f    = Frekuensi jaringan ( Hz) 
p   = Jumlah kutub 
Medan putar tersebut akan memotong konduktor rotor hingga 
terbangkit tegangan induksi. Karena konduktor rotor dihubung singkat, 
maka akan mengalir arus dalam konduktor rotor. Arus rotor ini berada 
dalam medan magnet dari stator menurut hukum Lorenz akibatnya 
timbul gaya/torka. Bila gaya ini cukup untuk mengerakkan rotor maka ia 
akan berputar dengan kecepatan 
 
dengan: 
nr = Kecepatan putar rotor ( rpm) 
s  = Slip putaran 
karena tegangan induksi hanya akan terbangkitkan jika terjadi 
perpotongan antar medan putar dengan konduktor rotor maka kecepatan 
rotor tidak dapat menyamai kecepatan medan putar stator, harus ada 
selisih dimana kecepatan rotor (nr) harus lebih rendah dari kecepatan 
medan putar (kecepatan sinkron ns). Perbedaan kecepatan ini disebut 
slip (s) dan dinyatakan dengan: 
 
adanya perbedaan kecepatan medan putar dan rotor ini sehingga 
mesinnya disebut mesin tak sinkron/serempak. 
 
2.4 Metode-Metode Starting Motor Tiga Fasa 
 Pada motor induksi yang diam apabila tegangan normal diberikan 
ke stator, maka akan ditarik arus yang besar oleh belitan primernya. 
Motor induksi saat dihubung langsung akan menarik arus 5 sampai 7 
kali dari arus beban penuh dan hanya menghasilkan torsi 1,5 dan 2,5 kali 
torsi beban penuh. Arus mula yang besar ini dapat mengakibatkan drop 
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tegangan pada saluran, sehingga akan mengganggu pada peralatan lain 
yang dihubungkan pada saluran yang sama. Untuk mengurangi besarnya 
arus starting pada motor induksi, ada beberapa cara atau metode starting 
yang biasa digunakan. 
 
2.4.1 Starting dengan Metode Direct On Line 
 Direct On Line merupakan starting langsung. Penggunaan 
metoda ini sering dilakukan untuk motor-motor AC yang mempunyai 
kapasitas daya yang kecil. Pengertian penyambungan langsung disini, 
motor yang akan dijalankan langsung di swich on ke sumber tegangan 
jala-jala sesuai dengan besar tegangan nominal motor. Artinya tidak 
perlu mengatur atau menurunkan tegangan pada saat starting, arus 
starting sama dengan arus hubung singkat. Rangkaian starting DOL ini 
dapat dilihat pada Gambar 2.4 
 
Gambar 2.4 Diagram Direct On Line Starter 
 
Starter ini terdiri dari Breaker sebagai proteksi hubung singkat, 
Magnetik Contactor,  Over Currrent  Relay dan  komponen  control  
seperti push  button, MCB dan pilot lamp. Kontrol Start dan Stop 
dilakukan  dengan push button yang  mengontrol  tegangan  pada coil 
contactor. Sementara  itu  output  OCR terangkai secara seri sehingga 
jika OCR trip, maka output OCR akan melepas tegangan ke coil 
contactor. Komponen penyusun starter ini harus mempunyai ampacity  
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yang cukup besar. Perlu diperhitungkan  juga arus saat start motor, 
demikian juga ukuran range overloadnya. Keuntungan pengasutan DOL 
adalah sebagai berikut : 
1. Pengasutannya sederhana  
2. Jarang salah menjalankannya 
3. Instalasinya ekonomis 
4. Efisensi kerjanya tinggi 
Kerugian pengasutan DOL adalah sebagai berikut 
1. Tegangan sumber menurun tiba-tiba 
2. Arus asut besar mengakibatkan kopel besar 
3. Bila pengasutan sering dilakukan akan membangkitkan panas yang 
tinggi. 
 
2.4.2 Starting dengan Metode Autotransformer 
 Pengasutan tipe ini mempunyai keuntungan utama yaitu diperoleh 
harga momen per-unit yang besar dari arus pengusutannya. Besar arus 
motor berkurang sebanding dengan tegangan terminal motor. Sedangkan 
arus jala-jala berkurang sebanding dengan arus kuadrat dari tegangan 
terminal motor, karena pengaruh dari autotrafo. Tetapi biaya pengasutan 
dengan metode ini umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan metode 
pengasutan lainnya. Autotrafo umumnya dilengkapi dengan dua atau 
tiga tap, misalnya 80 %, 60 % dan 50 % tap tegangan. Pengasutan 
dengan autotrafo mengakibatkan ketidakseimbangan tegangan antara 
fasa. Kumparan trafo hanya digunakan pada saat pengasutan dan setelah 
itu dapat dilepaskan dari rangkaian. Pelepasan kumparan trafo ini dapat 
dilakukan secara automatis dengan menggunakan kontak-kontak rele 
induksi dan dilengkapi dengan rele waktu. Dibawah ini ditunjukkan 
gambar pengasutan dengan autotrafo yang menggunakan dua kumparan 
trafo. Keuntungan pengasutan auto trafo: 
1. Reaktansi bocor yang lebih rendah 
2. Arus yang dihasilkan lebih kecil 
3. Rugi-rugi yang lebih rendah 
Kerugian pengasutan auto trafo adalah Langsungnya hubungan listrik 
antara sisi bertegangan tinggi dan rendah. Diagram starting 
autotransformer dapat dilihat pada gambar 2.5 
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Gambar 2.5 Diagram Autotransformer Starter 
 
2.4.3 Starting dengan Metode Star-Delta 
 Pengasutan dengan metode ini digunakan terutama untuk motor 
induksi rotor sangkar yang direncanakan bekerja/berputar pada 
hubungan delta. Ujung-ujung kumparan fasanya harus dikeluarkan ke 
terminal motor, yaitu untuk melakukan hubungan Wye dan hubungan 
Delta. Pada tipe ini mula-mula kumparan dihubungkan secara Wye, 
dimana tegangan fasanya adalah sebesar 0.577 dari tegangan kumparan 
pada saat dihubungkan delta, sedangkan impedensi kumparan tersebut 
bila dihubungkan delta. Dengan demikian, arus pengasutan pada 
hubungan bintang adalah lebih kecil bila dihubungkan dengan delta. 
Demikian juga momen pengasutannya adalah sebanding dengan 
besarnya arus pengasutan yang timbul. Umumnya alat pengasutan ini 
dilengkapi dengan kontaktor-kontaktor yang dimiliki oleh masing-
masing hubungan tersebut. Perpindahan hubungan Wye ke Delta 
didalam sistem pengasutan ini diatur oleh suatu rele pengatur waktu 
(Time Delai Relay). Pada saat perpindahan hubungan Wye ke Delta 
terjadi pemutusan arus sesaat dari arus jala-jala. Namun hal ini dapat 
diatasi dengan menggunakan sistem peralihan tertutup dengan hubungan 
sebuah tahanan ke dalam rangkaian selama perpindahan berlangsung. 
Diagram starting star-delta dapat dilihat pada gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Diagram Star-Delta Starter 
 
2.4.4 Starting dengan Metode Soft Starter 
 Soft starter dipergunakan untuk mengatur/ memperhalus start dari 
elektrik motor. Prisip kerjanya adalah dengan mengatur tegangan yang 
masuk ke motor. Pertama-tama motor hanya diberikan tegangan yang 
rendah sehingga arus dan torsipun juga rendah. Pada level ini motor 
hanya sekedar bergerak perlahan dan tidak menimbulkan kejutan. 
Selanjutnya tegangan akan dinaikan secara bertahap sampai ke nominal 
tegangannya dan motor akan berputar dengan dengan kondisi RPM yang 
nominal. 
 Komponen utama softstarter adalah thyristor dan rangkaian yang 
mengatur trigger thyristor. Seperti diketahui, output thyristor dapat di 
atur via pin gate nya. Rangkaian tersebut akan mengontrol level 
tegangan yang akan dikeluarkan oleh thyristor. Thyristor yang terpasang 
bisa pada 2 phase atau 3 phase. Diagram rangkaian metode soft starter 
dapat dilihat pada gambar.2.7 
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Gambar 2.7 Diagram Soft Starter 
 
2.5 Komponen-Komponen Elektronika Daya 
 Dalam dunia elektronika, selain kita mengenal komponen 
elektronika aktif dan pasif, juga terdapat salah satu jenis komponen 
lainnya, yakni komponen elektronika daya. Pastinya sebagian dari anda 
banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa itu elektronika daya. 
 Perlu diketahui bahwa sebenarnya elektronika daya adalah cabang 
ilmu elektronika yang membahas terkait switching, pengontrolan serta 
pengubah atau konversi blok blok yang besar dari daya listrik 
menggunakan sarana alat berbahan semikonduktor. Secara garis besar, 
elektronika terbagi menjadi dua macam, yakni rangkaian daya serta 
rangkaian kontrol. 
 
2.5.1 Dioda 
Dioda merupakan komponen elektronika yang hanya bisa 
mengalirkan arus listrik satu arah saja, yaitu dari anoda ke katoda, hal 
ini disebabkan adanya potensial penghalang (Potential Barrier) pada 
persambungan PN. Material pembentuk dioda adalah semi konduktor 
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dari bahan silikon atau germanium tipe P dan N, seperti terlihat pada 
gambar 2.8.  
  
(a) Simbol dioda 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Konstruksi dioda 
Gambar 2.8 Persambungan P-N 
 
Struktur dalam dioda adalah sambungan semikonduktor tipe P 
dan N, yang mengakibatkan munculnya lapisan deplesi pada 
persambungannya. Dengan struktur demikian arus hanya akan dapata 
mengalir dari sisi P menuju sisi N, jika pada anoda dan katodanya 
diberikan tegangan maju seperti pada gambar 2.9 a, Jika anoda dan 
katodanya diberikan tegangan mundur seperti pada gambar 2.9 b, maka 
tidak terjadi aliran arus pada dioda. Sifat khusus dari dioda inilah yang 
kemudian melandasi terbentuknya konsep rangkaian penyearah arus AC 
menjadi DC. 
        
                    dioda bias maju                dioda bias mundur 
(a)                                      (b) 
Gambar 2.9 Pembiasan Dioda 
Deplatio
n layer 
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Ada beberapa jenis dioda seperti pada berikut : 
1. Dioda Generic  
Dioda generic yang paling umum digunakan sebagai penyearah 
tegangan AC dari jala-jala listrik ke tegangan  DC yang siap dikonsumsi 
untuk berbagai keperluan catu daya. Proses penyearahan AC ke DC             
2. Dioda Bridge 
Secara bahan, fungsi dan karakteristik dioda bridge sama dengan 
dioda generic, bedanya hanya pada dalam satu kemasan dioda bridge 
tersusun dari empat dioda generic, seperti terlihat pada gambar 3.6. 
 
                                                
 
 
 
 
          (a) Simbol                                    (b) Jenis 
Gambar 2.10 Dioda Bridge 
3. Dioda Zener 
Dioda zener merupakan jenis dioda yang memanfatkan kondisi 
breakdown, sehingga pemasangan dioda ini dalam rangkaian, dipasang 
secara reverse untuk mendapatkan titik PIV (Peak Inverse Voltage) yang 
telah ditentukan oleh pabrik. Dengan adanya PIV pada dioda zener ini, 
maka dimungkinkan pembatasan level tegangan yang stabil dalam 
sebuah  sistem rangkaian elektronika .  Contoh rangkaian dapat dilihat 
pada gambar 2.11. 
 
 
 
 
 
(a) Rangkaian dasar dioda zener 
Gambar 2.11. Dioda Zener 
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2.5.2 Transistor 
 Transistor adalah komponen elektronika dasar yang juga masuk 
ke dalam jajaran komponen elektronika aktif. Komponen yang memiliki 
fungsi sebagai penguat dan switch ini juga termasuk salah satu jenis 
komponen elektronika daya yang sering dijumpai di berbagai jenis 
rangkaian elektronika. 
 
Gambar 2.12. Simbol dan Gambar Transistor 
 
2.5.3 Thyristor 
Thyristor berakar kata dari bahasa Yunani yang berarti „pintu‟. 
Dinamakan demikian karena sifat dari komponen yang mirip dengan 
pintu yang dapat dibuka dan ditutup untuk melewatkan arus listrik. Ciri - 
ciri utama dari sebuah thyristor adalah komponen yang terbuat dari 
bahan semiconductor silicon.Thyristor adalah komponen semikonduktor 
untuk pensaklaran  yang berdasarkan pada struktur PNPN. Komponen 
ini memiliki kestabilan dalam dua keadaan yaitu on dan off serta 
memiliki umpan-balik regenerasi internal. Thyristor memiliki 
kemampuan untuk mensaklar arus searah (DC) yaitu jenis SCR, maupun 
arus bolak-balik (AC), jenis TRIAC. contoh thyristor yaitu triac pada 
gambar 2.13 
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Gambar 2.13. Simbol dan Struktur Triac 
 
2.6 Mikrokontroler ATmega328 
 Mikrokontroler ATmega328 atau pada jaman sekarang bisa 
disebut dengan Arduino Uno sebagai platformnya secara sederhana, 
adalah chip yang menjadi otak dari sebuah rangkaian elektronika. 
Analoginya, jika pada komputer anda otak utama adalah chip processor 
Intel Core i7 (atau AMD) yang mengatur semua hardware dari mulai 
motherboard, RAM, hardisk, monitor, keyboard, dsb, maka pada 
rangkaian mikrokontroler Arduino, chip ATmega328 adalah otaknya, 
yang mengatur komponen lain yang terhubung dengan nya (misal led, 
sensor, motor). Jika pada komputer and software diinstall dengan 
Operating System Windows (atau Mac OSX / Linux) sebagai tuan rumah 
nya, pada microkontroler software berbentuk program yang langsung di 
'bakar' (burn) langsung pada chip mikrokontroler yang bersangkutan, 
dengan 'bootloader' sebagai tuan rumahnya. Pada platform Arduino 
sekarang, chip yang populer digunakan adalah ATmega328. Platform 
Arduino, yang dibantu oleh dengan board-board Arduino, memudahkan 
anda melakukan memrograman chip ATmega328 untuk melakukan 
tugas yang anda tentukan. 
 ATmega328 adalah chip mikrokontroler 8-bit berbasis AVR-RISC 
buatan Atmel. Chip ini memiliki 32 KB memori ISP flash dengan 
kemampuan baca-tulis (read write), 1 KB EEPROM, dan 2 KB SRAM. 
Dari kapasitas memori Flash nya yang sebesar 32 KB itulah chip ini 
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diberi nama ATmega328. Chip lain yang memiliki memori 8 KB diberi 
nama ATmega8, dan ATmega16 untuk yang memiliki memori 16 KB. 
 Chip ATmega328 memiliki banyak fasilitas dan kemewahan untuk 
sebuah chip mikrokontroler. Chip tersebut memiliki 23 jalur general 
purpose I/O (input/output), 32 buah register, 3 buah timer/counter 
dengan mode perbandingan, interupt internal dan external, serial 
programmable USART, 2-wire interface serial, serial port SPI, 6 buah 
channel 10-bit A/D converter, programmable watchdog timer dengan 
oscilator internal, dan lima power saving mode. Chip bekerja pada 
tegangan antara 1.8V ~ 5.5V. Output komputasi bisa mencapai 1 MIPS 
per Mhz. Maximum operating frequency adalah 20 Mhz. 
 ATmega328 menjadi cukup populer setelah chip ini dipergunakan 
dalam board Arduino. Dengan adanya Arduino yang didukung oleh 
software Arduino IDE, pemrograman chip ATmega328 menjadi jauh 
lebih sederhana dan mudah. 
 Pada dasarnya board Arduino adalah tentang ATmega328. Board 
Arduino didesain untuk mempermudah kita untuk melakukan 
pemrograman dan koneksi chip ATmega328 dengan komponen lainnya. 
Dengan board Arduino, baik itu Arduino UNO, Arduino Mega 2560, 
Arduino Nano, maupun Arduino Pro Mini, semua nya membantu untuk 
menyederhanakan proses membuat rangkaian mikrokontroler. Contoh 
pin mapping dari mikrokontroler pada gambar 2.14 dan gambar arduino 
uno pada gambar 2.15 
 
Gambar 2.14 Mikrokontroler ATmega328 Pin Mapping 
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Gambar 2.15 Arduino Uno dengan Chip ATmega328 
 
2.7 Zero Crossing Detector 
 Zero crossing detector adalah rangkaian yang digunakan untuk 
mendeteksi gelombang sinus AC 220 volt saat melewati titik tegangan 
nol. Seberangan titik nol yang dideteksi adalah  peralihan dari positif 
menuju negatif dan peralihan dari negatif menuju positif . Seberangan-
seberangan titik nol ini merupakan acuan yang digunakan sebagai awal 
pemberian nilai waktu tunda untuk pemicuan triac. 
Metode ini berfungsi untuk menentukan frekuensi suatu 
gelombang dengan cara mendeteksi banyaknya zero point pada suatu 
rentang waktu. Zero crossing detector berfungsi untuk mendeteksi 
perpotongan gelombang sinus pada tegangan AC dengan zero point 
tegangan AC tersebut, sehingga dapat memberikan sinyal acuan saat 
dimulainya pemicuan sinyal  PWM.  Dengan menggunakan rangkaian 
zero crossing detector ini, kita dapat mendeteksi zero point sekaligus 
mengubah suatu sinyal sinusoidal (sine wave) menjadi sinyal kotak 
(square wave). Perpotongan  titik nol yang  terdeteksi adalah pada saat 
peralihan dari siklus positif menuju siklus negatif dan peralihan dari 
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siklus negatif menuju siklus positif. Contoh sinyal ada pada gambar 2.16 
warna merah adalah output berupa sinyal kotak, warna biru adalah 
sinyal input. 
 
 
 
 Gambar 2.16 Sinyal Zero Crossing Detector 
 
2.8 MOC3021 
MOC3021 adalah Optocoupler / Optoisolator TRIAC Driver yang 
dirancang untuk mengarah-kendalikan rangkaian elektronika 
bertegangan 220 Volt AC (listrik PLN) dalam kemasan standar DIP 6-
pin. 
Aplikasinya meliputi pengendali katup solenoid, ballast lampu, 
sebagai antarmuka antara MCU / rangkaian bertegangan rendah searah 
(low voltage DC circuit) dengan peralatan arus bolak-balik (alternating 
current) bertegangan hingga 240 Volt AC, pengarah-kendali motor 
elektrik (AC motor driver), sebagai pengatur intensitas cahaya lampu 
bohlam (incandescent lamp dimmer), dsb. Komponen elektronika saklar 
ganda (bilateral switch) ini menawarkan isolasi hingga 7500 Volt 
(kondisi puncak). Sehingga dengan komponen ini dapat melindungi 
mikrokontroler dari tegangan 220 volt AC. Contoh MOC3021 pada 
gambar 2.17 
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Gambar 2.17 Simbol MOC3021 
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BAB III 
PERANCANGAN ALAT 
 
Pada bab ini dibahas mengenai perancangan “Perancangan Soft 
Starting pada Motor Induksi 3 Fasa Menggunakan Mikrokontroler 
ATMega328”, baik perancangan perangkat elektronika (hardware) serta 
perangkat lunak atau pemrograman (software) yang meliputi : 
a. Blok diagram seluruh sistem dari alat yang akan dirancang 
b. Menentukan spesifikasi motor induksi 3 fasa 
c. Perancangan Hardware, terdiri dari : 
 Perancangan Zero Cross Detector, 
 Perancangan Solid State Relay, dan 
 Perancangan Interface  
d. Perancangan Software yang berupa flowchart 
e. Perancangan Box alat 
 
3.1 Blok Diagram Seluruh Sistem Soft Starting 
 Perancangan perangkat keras (hardware) pada Soft Starting 
meliputi rangkaian catu daya 5V DC, deteksi fasa (zero cross detector), 
sistem minimum ATmega328, rangkaian pemisah dan penyulut 
Thyristor (Solid State Relay), rangkaian Soft Starting dan rangkaian 
interface. Dengan adanya perancangan ini diharapkan hasil dari 
pembuatan alat akan sesuai dengan yang diharapkan. Proses pembuatan 
alat yaitu rancang bangun soft starter untuk motor induksi 3 
fasa0.25kW berbasis mikrokontroler ATmega 328 yang dibuat dari 
mulai penentuan spesifikasi komponen, langkah-langkah perancangan 
dan langkah-langkah mengoperasikan alat. 
Tujuan dari perancangan alat ini menghasilkan alat yang berfungsi 
untuk memperhalus arus start motor induksi 3 fasa rotor sangkar dengan 
kapasitas daya output 0.25kW. Dan menghasilkan alat untuk sistem 
pengasutan dengan metode soft starter yang digunakan untuk motor 
induksi 3 fasarotor sangkar dengan kapasitas daya output 0.25kW yang 
dioperasikan secara otomatis. Gambar blok diagram dari seluruh sistem 
perancangan Soft Starting dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut. 
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Rangkaian Soft Starting dihubungkan secara seri dengan saluran 
tegangan yang masuk ke stator motor, Soft Starting bertujuan untuk 
mendapatkan proses pengasutan yang terkendali. Rangkaian Soft 
Starting motor induksi 3 fasa memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
1. Sumber tegangan yang digunakan adalah AC tiga fasa 380V, 50Hz 
yang merupakan tegangan masukan rangkaian daya Soft Starting. 
2. Kemampuan hantar arus maksimal rangkaian daya Soft Starting tiga 
fasa sebesar 10A. 
3. Kemampuan tegangan maksimal rangkaian daya Soft Starting tiga 
fasa sebesar 500V. 
4. Rangkaian kontrol untuk Soft Starting tiga fasa menggunakan 
sumber tegangan masukan AC satu fasa 220V, 50Hz. 
5. Rangkaian Soft Starting tiga fasa terdiri dari satu buah 
mikrokontroler yang masing – masing mengatur satu tegangan fasa 
dan bekerja secara bersamaan. 
6. mikrokontroler mendeteksi tiga fasa dan mengatur proses pemicuan 
tiga buah thyristor yang bekerja secara bergantian. 
7. Terdapat 3 tombol masukan, yaitu tombol tombol Up, Down, Menu 
dan terdapat tiga masukan deteksi fasa. 
 
3.2 Prinsip Kerja Alat 
Prinsip kerja dari metode soft starter ini adalah dengan mengatur 
tegangan yang akan masuk ke motor. Pertama-tama motor akan diberi 
tegangan yang rendah sehingga arus dan torsinya rendah. Pada kejadian 
ini motor hanya bergerak perlahan dan tidak menimbulkan kejutan. 
Selanjutnya tegangan dinaikan tahap demi tahap sampai pada tegangan 
nominalnya dan motor akan berputar dengan kondisi putaran yang 
nominal. 
Pada perencanaannya waktu yang dibutuhkan untuk proses soft 
starter ini yaitu dibutuhkan waktu satu detik untuk motor bisa bekerja 
pada keadaan nominalnya. Dari waktu satu detik ini dicacah lagi 
menjadi 10 tahap waktu untuk proses Soft Starting dengan cara 
memperpendek waktu untuk penyulutan sudut alpha pada gelombang 
tegangan dengan tujuan agar motor menerima tegangan dari sumber 
sedikit demi sedikit. 
Pada dasarnya untuk mengendalikan suatu motor listrik dibutuhkan 
suatu rangkaian control dan rangkaian daya. Begitu juga pada sistem 
pengasutan motor induksi tiga fasa rotor sangkar 0.25 kW dengan 
metoda soft starter yang akan dibuat ini membutuhkan rangkaian 
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kontrol, rangkaian daya dan komponen pendukung yang lainnya. Pada 
bagian rangkaian daya, untuk mencacah tegangan dibutuhkan suatu 
komponen elektronika daya yaitu TRIAC. Perhatikan gambar 3.2 yang 
merupakan blok diagram pada sistem kerja alat Soft Starting pada motor 
induksi 3 fasa. 
 
 
 
Gambar 3.2 Blok Diagram Soft Starter dengan TRIAC 
 
3.3 Spesifikasi Motor Induksi 3 Fasa 
 Kami menggunakan motor induksi 3 fasa sebagai beban pada alat 
kami. Berikut pada gambar 3.3 adalah spesifikasi motor induksi 3 fasa 
yang kami gunakan. 
 
 
 
Gambar 3.3 Name Plate Motor 
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Dari gambar 3.3 didapatkan spesifikasi Motor tiga fasa sebagai berikut : 
1. Daya   : 0.25 kW 
2. Frekuensi  : 50 Hz 
3. D koppling  : 380 Volt 
4. I starting : 1.4 A 
5. I steady state : 0.8 A 
6. Kecepatan putar : 1340 rpm 
Berikut pada gambar 3.4 bentuk dari motor induksi 3 fasa yang kami 
gunakan sebagai beban. Pada bagian atas motor kami buat agar terdapat 
female untuk banana jack. 
 
 
 
Gambar 3.4 Motor Induksi Tiga Fasa 
 
 
3.4 Perancangan Hardware 
Perancangan hardware ini terdiri dari kumpulan beberapa fungsi 
rangkaian komponen yang membentuk suatu sistem yang berfungsi 
untuk penyulutan pada TRIAC. Rangkaian dan fungsi yang ada pada 
alat yang akan dirancang ini diantaranya yaitu : 
  
3.4.1 Perancangan Rangkaian Zero Cross Detector 
Pada tugas akhir ini zero cross detector digunakan untuk  
pendeteksi nol pada gelombang sinus soida yang dimanfaatkan sebagai 
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input firing angle pada mikrokontroler ATMega328. Terdapat tiga buah 
rangkaian zero cross detector yang masing masing terhubung dengan 
salah satu fasa R, S dan T. Ketiganya menggunakan optocoupler tipe 
PC817 dan dua buah resistor sebesar 10 kΩ dan 330 kΩ. Output dari 
optocoupler yang bersumber dari fasa R terhubung dengan pin D8 
Arduino Uno,untuk output dari optocoupler yang bersumber dari fasa S 
terhubung dengan pin D7 Arduino Uno, sedangkan output dari 
optocoupler yang bersumber dari fasa T terhubung dengan pin D6 
Arduino Uno. Skematik dari masing masing rangkaian zero cross 
detector tersebut seperti ditampilkan pada Gambar 3.5 
 
 
Gambar 3.5 Skematik Zero Cross Detector  
 
3.4.2 Perancangan Rangkaian Solid State Relay  
 Rangkaian Solid State Relay ini berfungsi sebagai rangkaian isolasi 
yang memisahkan antara rangkaian control dan rangkaian daya. Apabila 
terjadi gangguan pada rangkaian daya, maka rangkaian solid state relay 
akan melindungi bagian kontrolnya atau melindungi ATmega328. 
Sehingga pada mikrokontroler ATmega328 bisa diamankan oleh 
rangkaian ini. Komponen yang digunakan pada rangkaian ini adalah : 
1. Optocoupler MOC3021 
2. Resistor 1k ohm 
3. Resistor 330 ohm 
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4. Triac BT138 
Berikut pada gambar 3.6 untuk susunan rangkaian solid state relay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 Skematik Solid State Relay 
 
 Dapat diketahui dari gambar 3.6 Rangkaian solid state relay 
terdapat thyristor BT138 yang merupakan komponen utama untuk 
dilakukannya Soft Starting pada motor tiga fasa yang dipisahkan dengan 
optocoupler MOC3021 untuk pengaman dari tegangan tinggi ke 
mikrokontroler. 
 
3.4.3 Perancangan Rangkaian Interface 
 Rangkaian Interface ini berfungsi sebagai input timer yang 
diinginkan yang kemudian diinputkan kedalam mikrokontroler 
ATmega328 lalu diproses menjadi rentang waktu untuk proses sudut 
penyalaan tegangan pada triac. rangkaian ini terdiri dari : 
1. LCD  
2. Tombol 
3. Resistor 33 ohm 
4. Resistor variable 
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Gambar 3.7 Skematik Rangkaian Interface 
 
 Tombol-tombol yang dimaksudkan pada rangkaian diatas adalah 
tombol up, down dan menu. Dimana tombol-tombol tersebut berguna 
untuk input timer berupa angka masuk ke mikrokontroler yang 
kemudian diproses untuk rentang waktu dilaksanakannya Soft Starting. 
Dimana tampilan input dari tombol-tombol up, down dan menu 
ditampilkan pada LCD 4 x 16 yang diatur kontrasnya dengan resistor 
variable 
 
3.5 Perancangan Software 
 Perancangan perangkat lunak dikemukakan mengenai perancangan 
program perintah untuk mikrokontroller. Berupa instruksi – instruksi 
deteksi fasa dan Soft Starting, dimana programnya diisikan ke dalam 
mikrokontroler Atmega 328 atau Arduino Uno. Untuk mempermudah 
dalam melakukan pemrograman pada mikrokontroler, terlebih dahulu 
dibuat diagram alir (flowchart) dari perancangan program. Berikut 
flowchart pada gambar 3.8  
 Dari flowchart gambar 3.8, dibuat program dalam bahasa 
assembly, setelah itu di compile menggunakan software ArduinoIDE 
yang kemudian diisikan pada satu buah mikrokontroler yang berfungsi 
untuk mengatur seluruh proses Soft Starting. 
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Gambar 3.8 Flowchart Sistem Soft Starting 
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3.6  Perancangan Box Alat  
 Box alat ini digunakan untuk menyusun komponen dan rangkaian 
serta digunakan untuk melindungi komponen supaya aman. Pada 
perancangannya untuk bagian depan box akan dipasang pengaman MCB 
3 fasa, kontaktor, socket input dan socket output. Untuk bagian belakang 
socket input untuk power suplay ac 3 fasa. Sedangkan bagian dalam box 
akan dipasang, rangkaian power suplay, rangkaian zero detector, 
mikrokontroler ATmega328, rangkaian solid state relay dsb. 
Berdasarkan gambar 3.9 , gambar 3.10, gambar 3.11, gambar 3.12 dan 
gambar 3.13 berikut 
 
 
 
  
Gambar 3.9 Perancangan Box Tampak Samping 
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Gambar 3.10 Perancangan Box Tampak Depan 
 
 
 
 
 
Gambar 3.11 Perancangan Box Tampak Atas 
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Gambar 3.12 Perancangan Box Tampak Belakang 
 
 
Gambar 3.13 Perancangan Desain Akrilik 
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3. BAB IV 
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 
 
Pada bab ini akan membahas mengenai hasil pengujian dan 
Analisa atas penyusunan alat untuk “Perancangan Soft Starting pada 
Motor Induksi 3 Fasa Menggunakan Mikrokontroler ATMega328“. Data 
pengujian sangat diperlukan untuk implementasi dalam dunia nyata. 
Pengujian system ini untuk mengetahui apakah alat yang sudah dibuat 
bisa berjalan dengan baik dan dapat diambil analisa dari sistem kerja alat 
tersebut. 
 Data pengujian sangat diperlukan untuk kehandalan kerja sistem 
yang telah dibuat. Pengujian merupakan salah satu langkah yang harus 
dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai 
dengan yang direncanakan. Kesesuaian sistem dengan perencanaan 
dapat dilihat dari hasil-hasil yang dicapai pada pengujian sistem. 
Pengujian juga bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 
dari sistem yang telah dibuat. Hasil pengujian tersebut akan dianalisa 
untuk mengetahui penyebab terjadinya kekurangan atau kesalahan 
dalam sistem. Pengujian tersebut meliputi : 
1. Pengujian modul mikrokontroler Arduino Uno 
2. Pengujian zero cross detector 
3. Pengujian rangkaian PWM 
4. Pengujian rangkaian daya 
5. Pengujian sistem keseluruhan 
 
4.1. Pengujian Arduino Uno 
 Pengujian ini dilakukan terhadap board Arduino Uno yang 
diberikan sumber DC 5 volt. Pengujian ini dilakukan agar dapat 
mengetahui kondisi arduino saat aktif, selain itu dapat diketahui apakah 
arduino dalam kondisi baik atau tidak. Pengujian dilakukan pada seluruh 
pin input output yang dimiliki oleh arduino uno yaitu pin A0 s/d A5, D0 
s/d D13 milik Arduino Uno dengan cara mengatur keluarannya pada 
logika 1 dan 0 dengan mengunggah program ke board Arduino. Gambar 
4.1 (a) merupakan program untuk memberikan tegangan pada pin 
Arduino berlogika 1 atau sebesar 5 Volt sedangkan pada Gambar 4.1 (b) 
merupakan program untuk memberikan tegangan keluaran pada pin 
Arduino berlogika 0 atau 0 Volt. Kemudian memeriksa besar keluaran 
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tegangan pada setiap pin dan pada pengujian ini seperti pada Gambar 
4.2. Data yang didapat adalah seperti pada Tabel 4.1. 
 
                          (a)       (b) 
Gambar 4.1 Flowchart Pengujian Arduino 
 
Gambar 4.2 Pengujian Arduino 
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Tabel 4.1 Hasil Pengujian Arduino Uno 
Pin V Logika 1 V Logika 0 
A0 4,99 Volt 0 Volt 
A1 4,99 Volt 0 Volt 
A2 4,99 Volt 0 Volt 
A3 4,99 Volt 0 Volt 
A4 4,99 Volt 0 Volt 
A5 4,99 Volt 0 Volt 
D0 4,99 Volt 0 Volt 
D1 4,99 Volt 0 Volt 
D2 4,99 Volt 0 Volt 
D3 4,99 Volt 0 Volt 
D4 4,99 Volt 0 Volt 
D5 4,99 Volt 0 Volt 
D6 4,99 Volt 0 Volt 
D7 4,99 Volt 0 Volt 
D8 4,99 Volt 0 Volt 
D9 4,99 Volt 0 Volt 
D10 4,99 Volt 0 Volt 
D11 4,99 Volt 0 Volt 
D12 4,99 Volt 0 Volt 
D13 4,99 Volt 0 Volt 
 
  Berdasarkan data yang didapatkan dari pengujian di atas,  nilai 
nilai tegangan ketika diberi logika 1 mendekati 5V dan ketika diberi 
logika 0 nilai tegangan 0V. Dengan nilai tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa arduino uno ini masih dalam kondisi yang baik dan 
bisa digunakan pada alat Tugas Akhir. 
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4.2 Pengujian Zero Cross Detector 
 Tujuan pengujian rangkaian adalah untuk mengetahui sinyal 
gelombang keluaran dari rangkaian zero cross detector yang akan 
digunakan sebagai input pada mikrokontroler sebagai referensi untuk 
memulai awal proses Soft Starting. Sebelum dilakukan pengujian pada 
rangkaian zero cross detector, Dilakukan pengukuran tegangan dengan 
avometer pada sumber tegangan tiga fasa yang terdapat pada 
Laboratorium Elektronika Terapan pada Departemen Elektro Automasi. 
Hasil pengukuran tegangan antar fasa dan fasa netral pada tabel 4.2 
 
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Sumber Tiga Fasa Line to Line 
No Koneksi antar 
fasa 
Nilai 
tegangan 
1 R-S 403 V 
2 S-T 398 V 
3 R-T 402 V 
4 R-N 225 V 
5 S-N 224 V 
6 T-N 225 V 
 Dapat kita ketahui pada tabel 4.2 bahwa sumber tegangan yang 
berada pada laboratorium Elektronika Terapan dalam keadaan normal. 
Kemudian dilakukan pengujian zero cross detector dengan 
menggunakan osiloskop untuk diketahui bentuk gelombangnya. Pada 
rangkaian ini menggunakan komponen utama yaitu optocoupler tipe 
PC817. Berikut rangkaian zero cross detector pada gambar 4.4 
(perhatikan pada tanda kuning) dan gambar 4.5 serta hasil dari rangkaian 
terdapat pada gambar 4.6 
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Gambar 4.4 Rangkaian Zero Cross Detector pada Tanda Kuning 
 
 
 
Gambar 4.5 Pengujian Zero Cross Detector dengan Osiloskop pada 
Fasa T 
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Gambar 4.6 Sinyal Input Fasa T-N dan Output Zero Cross Detector 
 
Dapat dilihat pada gambar 4.5 bahwa ketika gelombang positif masuk ke 
PC817 sehingga led menyala sehingga sensor cahaya transistor akan akif 
maka output yang dihasilkan adalah low, dan apabila led mati atau 
keadaan gelombang negative masuk ke PC817 maka led dan sensor 
cahaya transistor akan terhalang dan membuat output yang dihasilkan 
high. Sehingga berdasarkan gambar 4.6 bahwa output pada channel 1 
atau gelombang berwarna kuning high ketika gelombang sinus yang 
berwarna biru negatife. Jadi output zero cross detector yang mana 
gelombang yang berwarna kuning  yang nantinya diproses pada Arduino 
Uno dan bisa digunakan sebagai sinyal input untuk memulai waktu awal 
penyalaan yaitu pada keadaan gelombang berwarna falling. Maka bisa 
disimpulkan bahwa optocoupler tersebut sudah sesuai dengan yang 
diinginkan sehingga bisa digunakan pada alat Tugas Akhir. 
 
4.3 Pengujian Sinyal PWM 
 Dapat kita ketahui bahwa PWM (Pulse Width Modulation) 
memanipulasi keluaran digital sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
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sinyal analog. Mikrokontroler mengeset output digital ke LOW dan 
HIGH bergantian dengan porsi waktu tertentu untuk setiap nilai 
keluarannya. Durasi waktu untuk nilai HIGH disebut pulse width atau 
panjang pulsa. Variasi nilai output analog didapatkan dari perubahan 
panjang pulsa yang diberikan pada satu periode waktu dan dilakukan 
berulang-ulang. Tujuan pengujian sinyal PWM pada mikrokontroler 
ATmega328 ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil dari 
pemograman yang telah dibuat, dimana program ini akan mendukung 
hardware dari mikrokontroler ATmega328 untuk mengeluarkan sinyal 
output berupa pulsa trigger yang berfungsi untuk penyulutan sudut 
alpha pada triac. Perhatikan gambar 4.7 untuk flowchart sinyal PWM. 
 
 
  
Gambar 4.7 Flowchart Sinyal PWM 
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Pada pengujian PWM ini, kami setting dari LOW ke HIGH dalam 10 
tahap. Dengan menggunakan alat ukur osiloskop dan output PWM dari 
mikrokontroler ATmega328 pada pin 11. Dapat dilihat pada gambar 4.8 
untuk pengujian serta hasil gelombang pulsa dari pengujian pada gambar 
4.9 dan gambar 4.10.  
 
 
 
Gambar 4.8 Pengujian Sinyal PWM dengan Osiloskop pada Pin 11 
Arduino 
Adapun pada settingan osiloskop yang kami gunakan adalah sebagai 
berikut 
1. Volt per div adalah 2 volt per div atau 2 volt per kotak 
2. Time per div adalah 2 mili second per div atau 2 mili second 
per kotak 
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Gambar 4.9 Gelombang PWM 30% pada Tahap ke 3 
 
Dapat kita ketahui pada gambar 4.8 bahwa frekuensi yang ditampilkan 
adalah 98 Hz, sehingga dengan rumus  
      (4.1) 
dengan : 
T = periode / lama waktu dalam satu gelombang 
1 = 1 detik 
f = frekuensi 
jadi hasil lama waktu dalam satu gelombang adalah 10.2 milisecond 
dibulatkan menjadi 10 ms, dapat dilihat kembali pada gambar 4.8 bahwa 
time/div adalah 2ms yang berarti dalam satu kotak adalah 2ms, sehingga 
dalam satu gelombang terdapat 5 kotak. Panjang aktif high adalah 1.5 
kotak maka 
   
 
          
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada gambar 4.8 gelombang PWM 30% 
adalah terbukti. 
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Gambar 4.10 Gelombang PWM 60% pada Tahap ke 6 
 
Untuk gambar 4.9 panjang aktif high adalah 3 kotak maka 
 
 
          
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada gambar 4.8 gelombang PWM 60% 
adalah terbukti. 
 Dari dua sampel pada gambar 4.9 dan 4.10. Maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa sinyal keluaran berupa PWM berjalan dengan baik. 
Hasil keluaran berupa PWM nantinya yang merupakan proses utama 
untuk dilakukannya penyulutan triac BT138 atau masuknya tegangan 
secara bertahap hingga maksimal.. 
 
4.4 Pengujian Rangkaian Daya 
 Tujuan pengujian rangkaian daya adalah untuk mengetahui 
bagaimana fungsi dari komponen setelah terhubung dengan sumber 
tegangan dan mengetahui bagaimana bentuk gelombang yang terjadi 
setelah diberikan penyulutan terhadap TRIAC BT138. sebagai pembatas 
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antara rangkaian daya dengan rangkaian kontrol terdapat rangkaian 
pemisah dengan komponen utama yaitu optocoupler MOC 3021 yang 
berguna sebagai pelindung antara rangkaian kontrol dengan rangkaian 
daya. Untuk media pengukuran yang digunakan pada pengujian 
rangkaian daya ini adalah avometer dan osiloskop, guna sebagai 
mengetahui penyulutan gelombang sinus dalam rentang waktu tertentu. 
Adapun pengujian rangkaian daya ini dilakukan pada salah satu fasa 
dengan netral yaitu fasa T-N dengan rentang waktu 15 detik. Dapat 
dilihat pada rangkaian gambar 4.12 dan gambar 4.13 untuk titik 
pengujian serta hasil gelombang penyulutan triac dari pengujian pada 
gambar 4.14 , gambar 4.15 , gambar 4.16 dan gambar 4.17 
 
 
 
Gambar 4.12 Rangkaian Daya dengan Tanda Warna Merah 
 
 
 
46 
 
Gambar 4.13  Pengujian Rangkaian Daya dengan Osiloskop 
 
Gambar 4.14 Gelombang Penyulutan Triac Bertegangan 55 Volt  
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Gambar 4.15 Gelombang Penyulutan Triac Bertegangan 175 Volt  
 
 
Gambar 4.16 Gelombang Penyulutan Triac Bertegangan 206 Volt  
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Gambar 4.17 Gelombang Penyulutan Triac Bertegangan 225 Volt 
Dapat kita ketahui dari hasil keluaran sudut penyulutan triac pada 
gambar 4.13, gambar 4.14, gambar 4.15 dan gambar 4.16, bahwa dalam 
hasilnya kurang sesuai yang diharapkan dikarenakan masih diterlihat 
kasar dalam pembentukan gelombang sempurna sinus tegangan fasa-
netral. Selain dari pengamatan dengan melihat gambar gelombang 
tegangan yang dihasilkan, kami juga melakukan pengukuran keluaran 
tegangan hasil penyulutan triac. Untuk waktu penyulutan triac kami set 
15 detik. Berikut tabel 4.3 hasil pengukuran dari masing masing fasa ke 
netral waktu penyulutan triac tanpa beban. 
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Waktu Penyulutan Triac Tanpa Beban 
Waktu 
Penyalaan(s) 
Fasa R-N 
(V) 
Fasa S-N 
(V) 
Fasa T-N 
(V) 
0.1 s 41 V 75 V 55 V 
3 s 101 V 117 V 128 V 
5 s 161 V 160 V 159 V 
8 s 186 V 195 V 189 V 
10 s 211 V 212 V 206 V 
13 s 227 V 222 V 221 V 
15 s 229 V 226 V 225 V 
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Pengujian soft starter dengan menggunakan triac BT138 dengan 
rentang waktu 15 detik dilakukan dengan menggunakan beban tiga buah 
lampu pijar yang dihubungkan dengan triac dari fasa R, fasa S dan fasa 
T dengan masing masing lampu dihubungkan ke netral tiga fasa. Yang 
hasilnya lampu pijar tersebut mulai nyala pada kondisi redup dan tahap 
demi tahap lampu dapat nyala pada kondisi normalnya. Dapat dilihat 
pada tabel 4.4 untuk hasil pengukuran dan pada gambar 4.18 , gambar 
4.19 dan gambar 4.20 untuk hasil penyalaan lampu.  
 
Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Waktu Penyulutan Triac dengan Lampu  
Waktu 
Penya- 
laan(s) 
Fasa R-
N (V) 
Keadaan 
Lampu 
Fasa  
S-N 
(V) 
Keadaan 
Lampu 
Fasa  
T-N 
(V) 
Keadaan 
Lampu 
0.1 s 101 V redup 111 V redup 105V belum 
nyala 
3 s 130 V redup 139 V redup 141 V redup 
8 s 205 V agak 
terang 
208 V agak 
terang 
197 V agak 
terang 
15 s 222 V terang 223 V terang 222 V terang 
 
 
 
Gambar 4.18 Penyalaan Lampu Secara Soft Start pada 0.1 Detik 
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Gambar 4.19 Penyalaan Lampu Secara Soft Start pada 8 Detik 
 
Gambar 4.20 Penyalaan Lampu Secara Soft Start pada 15 Detik 
Dan setelah dilakukan pengujian triac dapat berfungsi dan dapat 
melakukan proses penyulutan sinus dengan baik yang dapat kita ketahui 
pada gambar 4.17, gambar 4.18 dan gambar 4.19. Selanjutnya dapat 
dilihat pada tabel 4.5 untuk hasil pengukuran penyulutan triac secara 
line to line. 
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Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Penyulutan Triac Line R dengan Line T 
No Waktu 
Penyalaan(s) 
Tegangan (V) 
1 1 s 5 V 
2 3 s 6 V 
3 4 s 116 V 
4 5 s 151 V 
5 8 s 249 V 
6 10 s 326 V 
7 13 s 396 V 
8 15 s 403 V 
 
 Dapat kita ketahui hasil dari tabel 4.4 untuk penyulutan triac pada 
detik ke-1 hingga detik ke-3 tegangan masuk kecil sehingga 
kemungkinan nanti akan mengganggu pada saat Soft Starting dengan 
beban motor induksi tiga fasa. 
  
4.5 Pengujian Sistem Keseluruhan 
 Setelah melalui beberapa pengujian pada masing-masing bagian 
dari Alat Tugas akhir ini, maka terakhir adalah melakukan pengujian 
keseluruhan alat. Pada pengujian keseluruhan ini akan diuji mengenai  
sistem kerja secara keseluruhan. Sekaligus nantinya untuk mengetahui 
bagaimana karakteristik arus motor yang diasut dengan alat yang telah 
dibuat. Lihat gambar 4.21 dan gambar 4.22 untuk wiring secara soft 
start  pada modul starting motor induksi tiga fasa 
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Gambar 4.21 Wiring Soft Starting Motor Induksi Tiga Fasa 
 
 Dapat dilihat dari gambar 4.21 bahwa wiring dari sumber tiga fasa 
masuk melewati sensor arus sebagaimana yang telah dibuat oleh rekan 
saya. Kemudian masuk ke SOFT START INPUT yang didalamnya akan 
bercabang dua masukan, yang satu menuju salah satu kaki triac BT138, 
dan masukan yang lain melewati rangkaian zero crossing detector dan 
rangkaian kontrol hingga menuju kaki gate triac BT138. Lalu dilakukan 
wiring dari SOFT START OUTPUT menuju ke beban motor induksi tiga 
fasa. Untuk power supply Arduino Uno dari fasa T dan Netral yang 
didalamnya terdapat trafo step down dan rangkaian power supply. 
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Gambar 4.22 Wiring Soft Starting Motor Induksi Tiga Fasa  
 Sistem kerja alat kami ini dimulai saat suplai dari sumber tiga fasa 
PLN menyala dan sumber fasa T dan netral untuk power supply pada 
modul kontrol Arduino Uno. Saat kondisi tersebut sudah dipenuhi, LCD 
pun menyala dan menunjukkan tampilan seperti pada Gambar 4.23. 
 
 
Gambar 4.23 Menu Home pada LCD 
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Pada Gambar 4.21, terlihat ada tiga jenis tombol “UP”,”DOWN” dan 
”MENU” yang memiliki fungsinya masing masing dan pada LCD 
menunjukkan tampilan home. Untuk proses selanjutnya apabila tombol 
“MENU” ditekan sekali maka tampilan LCD akan berubah dan akan 
muncul seperti pada gambar 4.24 
  
 
 
Gambar 4.24 Empat Menu Display pada LCD 
 
Terlihat pada gambar 4.24, terdapat tampilan dengan 4 menu. Yang 
mana masing masing menu tersebut memiliki kegunaan masing masing 
dan hanya menu “Set Soft Start” dan menu “Soft Starting” yang 
memiliki keterkaitan. Mengawali dengan menu “Set Soft Start”  dengan 
menggerakan arah panah dengan tombol “DOWN” kemudian tekan 
“MENU” yang mana tombol tersebut juga dapat digunakan sebagai 
tombol ok. Lalu LCD akan muncul dengan tampilan seperti gambar 4.25 
  
 
 
Gambar 4.25 Tampilan Menu “Set Soft Start” 
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Kemudian dapat diatur rentang waktu untuk dilakukan Soft Starting 
sesuai keinginan, akan tetapi dengan batas angka 5.0 detik hingga 25.0 
detik. Lalu tekan tombol “MENU” lagi dan muncul tampilan pada 
gambar 4.26  
 
Gambar 4.26 Tampilan Menu “Set Soft Start” Setelah Set Time 
Secara otomatis setelah ditekan tombol “MENU” akan kembali ke 
tampilan seperti pada gambar 4.23, kemudian dapat dipilih pada 
menu“Soft Starting”, sehingga akan muncul seperti gambar 4.27 berikut.  
 
 
 
Gambar 4.27 Tampilan Menu “Soft Starting” 
Kemudian untuk memulai Soft Starting dapat menekan tombol menu 
sehingga proses Soft Starting berjalan dari 0% hingga 100% , yang mana 
ketika ingin menghentikan Soft Starting yang telah dilakukan 
penyulutan hingga 100% dapat menekan tombol “MENU”. Untuk 
tampilan proses Soft Starting dapat diamati pada gambar 4.28 
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Gambar 4.28 Tampilan Menu “Soft Starting” Penyulutan Maksimal 
Selanjutnya adalah mengetahui karakteristik arus motor dengan 
menggunakan metode Soft Starting, berikut kami berikan 4 jenis rentang 
waktu penyulutan triac yaitu 10 detik, 15 detik, 20 detik dan 25 detik. 
Dengan beban motor induksi tiga fasa 1/4 HP dengan konfigurasi delta 
tanpa dikopel dengan beban lain. Berikut hasilnya terdapat pada tabel 
4.6, tabel 4.7, tabel 4.8 dan tabel 4.9. serta gambar grafik dari masing – 
masing tabel pada gambar 4.29, gambar 4.30, gambar 4.31 dan gambar 
4.32. 
 
Tabel 4.6 Soft Starting Dengan Rentang Waktu 10 Detik 
Waktu 
Penyalaan 
(s) 
Arus R (A) Arus S (A) Arus T (A) 
1 s 0.30  0.30  0.28  
2 s 0.46  0.33  0.50  
3 s 0.51 0.36 0.53 
4 s 0.45 0.42 0.45 
5 s 0.46 0.41 0.44 
6 s 0.47 0.44 0.47 
7 s 0.48 0.43 0.45 
8 s 0.49 0.41 0.43 
9 s 0.50 0.40 0.43 
10 s 0.50 0.39 0.43 
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Gambar 4.29 Grafik Arus Soft Starting 10 Detik 
 
Tabel 4.7 Soft Starting Dengan Rentang Waktu 15 Detik 
Waktu 
Penyalaan (s) 
Arus R 
(A) 
Arus S 
(A) 
Arus T 
(A) 
1 s 0.05 0.11 0.05 
2 s 0.57 0.61 0.36 
3 s 0.26 0.46 0.29 
4 s 0.27 0.47 0.33 
5 s 0.36 0.46 0.37 
6 s 0.35 0.46 0.39 
7 s 0.40 0.48 0.49 
8 s 0.31 0.34 0.36 
9 s 0.48 0.40 0.45 
10 s 0.51 0.40 0.42 
11 s 0.47 0.41 0.42 
12 s 0.50 0.42 0.42 
13 s  0.48 0.39 0.43 
14 s 0.49 0.39 0.43 
15 s 0.35 0.31 0.55 
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Gambar 4.30 Grafik Arus Soft Starting 15 Detik 
 
Tabel 4.8 Soft Starting Dengan Rentang Waktu 20 Detik 
Waktu 
Penyalaan (s) 
Arus R 
(A) 
Arus S 
(A) 
Arus T 
(A) 
1 s 0.03 0.05 0.03 
2 s 0.33 0.29 0.24 
3 s 0.32 0.27 0.30 
4 s 0.34 0.25 0.31 
5 s 0.36 0.30 0.32 
6 s 0.31 0.29 0.35 
7 s 0.35 0.35 0.39 
8 s 0.34 0.28 0.38 
9 s 0.35 0.28 0.39 
10 s 0.34 0.31 0.42 
11 s 0.34 0.32 0.41 
12 s 0.35 0.30 0.50 
13 s  0.34 0.31 0.49 
14 s 0.35 0.29 0.55 
15 s 0.35 0.29 0.54 
16 s 0.35 0.29 0.54 
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17 s 0.35 0.29 0.54 
18 s 0.35 0.29 0.54 
19 s 0.36 0.29 0.55 
20 s 0.36 0.29 0.54 
 
 
Gambar 4.31 Grafik Arus Soft Starting 20 Detik 
 
Tabel 4.9 Soft Starting Dengan Rentang Waktu 25 Detik 
Waktu 
Penyalaan (s) 
Arus R 
(A) 
Arus S 
(A) 
Arus T (A) 
1 s 0.01 0.02 0.01 
2 s 0.35 0.34 0.29 
3 s 0.25 0.22 0.30 
4 s 0.26 0.22 0.28 
5 s 0.35 0.25 0.38 
6 s 0.29 0.25 0.36 
7 s 0.33 0.31 0.46 
8 s 0.33 0.32 0.48 
9 s 0.36 0.30 0.50 
10 s 0.34 0.32 0.47 
11 s 0.34 0.32 0.47 
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12 s 0.36 0.31 0.49 
13 s  0.35 0.30 0.48 
14 s 0.34 0.30 0.49 
15 s 0.34 0.30 0.51 
16 s 0.35 0.30 0.52 
17 s 0.35 0.30 0.53 
18 s 0.35 0.30 0.53 
19 s 0.36 0.29 0.53 
20 s 0.35 0.29 0.55 
21 s 0.35 0.29 0.56 
22 s 0.36 0.29 0.55 
23 s 0.35 0.28 0.54 
24 s 0.35 0.28 0.54 
25 s 0.35 0.28 0.54 
 
 
Gambar 4.32 Grafik Arus Soft Starting 25 Detik 
 
Setelah dilakukan pengujian alat dengan menggunakan motor, 
didapat hasil bahwa proses pencacahan tegangan secara bertahap untuk 
sistem kerja Soft Starting telah terpenuhi. Tetapi untuk karakteristik 
arusyang diinginkan untuk menjadi lebih halus belum terpenuhi. 
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Dari grafik gambar 4.29 dapat dianalisa bahwa pemberian duty cycle 
10% hingga 100% berdampak pada tegangan yang mulanya kecil 
menjadi besar atau maksimal. Maka tegangan berbanding lurus dengan 
duty cycle. Sebalik nya berbanding terbalik terhadap pemberian delay 
yang semakin rendah maka tegangan semakin tinggi. Dikarenakan 
rentang waktu penyulutan waktu delay yang semakin kecil maka akan 
memberikan gelombang sinusoidal yang penuh. dapat dianalisa arusnya 
bahwa pemberian duty cycle 10% hingga 100% berdampak pada arus 
yang mulanya diberi duty cycle 10% Arus yang terukur 0,30A pada fasa 
S akan naik pada puncak yang terukur 0.44 A ketika diberi duty cycle 
60% disebabkan karena arus starting yang berulang-ulang, Tetapi akan 
turun pada 0,3 A ketika diberi duty cycle 100 % disebabkan karena 
pemicuan triac yang terdelay 0 mS dari alat. Bisa dibandingkan dengan 
grafik gambar 4.31 dan gambar 4.32, semakin lama delay antar tahap 
yang diberikan maka akan lebih baik tahap tahap dilakukan pencacahan 
sinus.  
Akan tetapi bisa kita ketahui bahwa motor induksi tiga fasa 
memiliki tegangan kerja nominal untuk memulai mengaktifkan motor. 
Jadi apabila rentang waktu Soft Starting lebih lama, maka tegangan pada 
angka 0 – 150 V akan lebih lama, sehingga pada angka voltase tersebut 
motor tidak dapat melakukan start dengan baik. Dapat diketahui pada 
gambar 4.32 pada detik ke 2, arus langsung melebihi arus nominal, itu 
dikarenakan tegangan yang masuk di optimal sehingga menyebabkan 
starting motor menjadi buruk. 
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4. BAB V  
PENUTUP 
 
Bab penutup ini berisi kesimpulan yang diperoleh selama proses 
pembuatan tugas akhir yang berjudul “Perancangan Soft Starting pada 
Motor Induksi 3 Fasa Menggunakan Mikrokontroler ATMega328“  serta 
saran untuk pengembangan alat ini kedepannya. 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian pada Tugas Akhir ini, maka diperoleh 
beberapa kesimpulan yaitu  
1. Modul Soft Starting yang dibuat bisa digunakan untuk motor 
induksi 3 fasa dengan spesifikasi maksimal 2 HP untuk 
menjaga komponen dari arus start yang dihasilkan, dengan 
lama waktu proses Soft Starting maksimal 25 detik dan 
memiliki rating kerja alat dengan arus maksimal 12 A dan 
tegangan maksimal 600 V AC, rating ini berdasarkan rating 
triac sebagai komponen utama rangkaian daya kendali 
tegangan AC. 
2. Soft starter adalah metode starting lain untuk motor induksi 3 
fasa yang memiliki keandalan yang lebih baik untuk mengatasi 
arus lebih pada saat start motor. Akan tetapi motor tiga fasa 
yang digunakan terlalu kecil daya nya, sehingga arus starting 
yang dihasilkan tidak terlalu menonjol. 
3. Sebuah mikrokontroler ATmega328 berplatform arduino 
sebagai kontrol utama alat dan dapat mengatur dengan baik 
proses pemicuan ketiga buah triac sehingga dapat berjalan 
serempak.  
4. Duty cycle dimulai dari 0% membuat penyulutan triac dimulai 
0 derajat sehingga tegangan yang masuk dari 0 V sangat tidak 
disarankan karena motor induksi 3 fasa memiliki tegangan 
kerja tersendiri untuk motor dapat start dengan baik. 
5.2 Saran 
Beberapa saran yang kami usulkan untuk mengembangkan tugas  
akhir kami adalah  
1. Pemilihan motor induksi tiga fasa bisa minimal berspesifikasi 
1 HP atau 750 kw, sehingga hasil dari arus dapat lebih bisa 
dianalisa dan dibandingkan dengan metode DOL atau Wye-
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Delta. Dan juga bisa motor induksi tiga fasa bisa dikopel 
dengan motor lain atau generator, guna menambah variasi 
analisa arus.  
2. Ketika dilakukan Soft Starting dengan beban motor, setelah 
penyulutan triac maksimal, sangat disarankan untuk berpindah 
ke kontaktor, supaya triac BT138 tidak overheat apabila 
penyalaan beban motor dalam waktu yang lama. 
3. Sangat disarankan ketika duty cycle keluaran mikrokontroler 
Atmega328 dimulai dari 25%, karena tegangan yang 
dihasilkan sudah mencapai rata rata 180 V. 
Semoga saran saran yang kami sebutkan dapat bermanfaat 
dikemudian hari, dan semoga alat yang kami buat ini dapat berguna 
untuk jurusan sebagai media pembelajaran atau media praktikum 
untuk mata kuliah mesin mesin listrik.  
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A-1 
LAMPIRAN A 
 
A.1 Listing Program Pada Arduino 
//#include <EmonLib.h> 
//EnergyMonitor arus; 
 
#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd (A5, A4, A3, 13, 12, 2); 
 
////definisi ADC 
 
// Voltage Reference: AVCC pin 
//#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | 
(0<<ADLAR)) 
 
// Voltage Reference: AREF pin 
//#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | 
(0<<ADLAR)) 
 
// Voltage Reference: Int., cap. on AREF 
#define ADC_VREF_TYPE ((1<<REFS1) | (1<<REFS0) | 
(0<<ADLAR)) 
 
// Read the AD conversion result 
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 
{ 
  ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE; 
  // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage 
  //delay_us(10); 
  //delayMicroseconds(10); 
  // Start the AD conversion 
  ADCSRA |= (1 << ADSC); 
  // Wait for the AD conversion to complete 
  while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0); 
  ADCSRA |= (1 << ADIF); 
  return ADCW; 
} 
void adcInit(void) { 
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  // ADC initialization 
  // ADC Clock frequency: 1000,000 kHz 
  // ADC Voltage Reference: AVCC pin 
  // ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped 
  // Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: 
On 
  // ADC4: On, ADC5: On, ADC6: On, ADC7: On 
   
  //DIDR0 = (0 << ADC7D) | (0 << ADC6D) | (0 << ADC5D) | (0 << 
ADC4D) | (0 << ADC3D) | (0 << ADC2D) | (0 << ADC1D) | (0 << 
ADC0D); 
   
  DIDR0 = (0 << ADC5D) | (0 << ADC4D) | (0 << ADC3D) | (0 << 
ADC2D) | (0 << ADC1D) | (0 << ADC0D); 
  ADMUX = ADC_VREF_TYPE; 
  ADCSRA = (1 << ADEN) | (0 << ADSC) | (0 << ADATE) | (0 << 
ADIF) | (0 << ADIE) | (1 << ADPS2) | (0 << ADPS1) | (0 << ADPS0); 
  ADCSRB = (0 << ADTS2) | (0 << ADTS1) | (0 << ADTS0); 
 
} 
 
//// 
 
//output pin 
const int StartSTARpin = 5; 
const int StartDELTApin = 4; 
 
const int StartRSSpin = 11; 
const int StartSSSpin = 10; 
const int StartTSSpin = 9; 
 
//input pin 
const int UPpin = 3; 
const int DOWNpin = 1; 
const int MENUpin = 0; 
 
//analog pin 
/* 
const int CurrentRpin = A0; 
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const int CurrentSpin = A1; 
const int CurrentTpin = A2; 
*/ 
#define currentRpin 0 
#define currentSpin 1 
#define currentTpin 2 
 
const int ZCRpin = 6; 
const int ZCSpin = 7; 
const int ZCTpin = 8; 
 
 
String txtDOL     = "Direct Online "; 
String txtStartDelta  = "Star Delta "; 
String txtSoftStart   = "Soft Starting "; 
String txtSet     = "Set Soft Start"; 
 
#include <FlexiTimer2.h> 
 
int dutySet = 10; 
 
int cDutyT = 0; 
int dutyT = dutySet; 
boolean gasspollT = false; 
 
int cDutyS = 0; 
int dutyS = dutySet; 
boolean gasspollS = false; 
 
int cDutyR = 0; 
int dutyR = dutySet; 
boolean gasspollR = false; 
 
void onDuty(void) { 
  if (gasspollT == true) { 
    cDutyT++; 
    if (cDutyT > dutyT) { 
      digitalWrite(StartTSSpin, LOW); 
    } 
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    else { 
      digitalWrite(StartTSSpin, HIGH); 
    } 
    if (cDutyT > 10)cDutyT = 0; 
  } 
 
  if (gasspollS == true) { 
    cDutyS++; 
    if (cDutyS > dutyS) { 
      digitalWrite(StartSSSpin, LOW); 
    } 
    else { 
      digitalWrite(StartSSSpin, HIGH); 
    } 
    if (cDutyS > 10)cDutyS = 0; 
  } 
   
  if (gasspollR == true) { 
    cDutyR++; 
    if (cDutyR > dutyR) { 
      digitalWrite(StartRSSpin, LOW); 
    } 
    else { 
      digitalWrite(StartRSSpin, HIGH); 
    } 
    if (cDutyR > 10)cDutyR = 0; 
  } 
} 
 
void setup() 
{ 
  //Setting I/O 
  pinMode(UPpin, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(DOWNpin, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(MENUpin, INPUT_PULLUP); 
 
  pinMode(StartSTARpin, OUTPUT); 
  pinMode(StartDELTApin, OUTPUT); 
  pinMode(StartRSSpin, OUTPUT); 
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  pinMode(StartSSSpin, OUTPUT); 
  pinMode(StartTSSpin, OUTPUT); 
 
  digitalWrite(StartSTARpin, HIGH); 
  digitalWrite(StartDELTApin, HIGH); 
  digitalWrite(StartRSSpin, HIGH); 
  digitalWrite(StartSSSpin, HIGH); 
  digitalWrite(StartTSSpin, HIGH); 
 
  Serial.begin(115200); 
  Serial.println("Programmable Motor Starting"); 
  Serial.println("Activated !!"); 
  Serial.end(); 
 
  //Timer1.initialize(50000); 
  //FlexiTimer2::set(0.5, 1.0 / 2000, onDuty); // call every 500 1ms 
"ticks" 
  FlexiTimer2::set(1, onDuty); // MsTimer2 style is also supported 
 
  //FlexiTimer2::start(); 
 
  /* add setup code here */ 
  adcInit(); 
 
  //arus.current(CurrentRpin, 111.1); 
 
  lcd.begin(16, 4); 
  lcd.clear(); 
  /* 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("Ya..Meitahh.."); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("test"); 
  lcd.setCursor(0, 2); 
  lcd.print("1"); 
  lcd.setCursor(0, 3); 
  lcd.print("oke"); 
  */ 
} 
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int cTombol = 0; 
long tombolMillis = 0; 
long dMillis = 0; 
signed char baris = 0; 
boolean sBlink = false; 
 
///punyae soft 
long softMillisR = 0; 
long softMillisS = 0; 
long softMillisT = 0; 
 
float lamaStart = 25.0; 
 
boolean softEnable = false; 
 
boolean atHome = true; 
 
/////untuk debounce 
int dMax=5000, dLimit=4500, dValue=4000; 
 
/////Arus 
float arusR = 0.0, arusS = 0.0, arusT = 0.0; 
float arusMaxR = 0.0, arusMaxS = 0.0, arusMaxT = 0.0; 
int maxR = 0, maxS = 0, maxT = 0; 
int minR = 1023, minS = 1023, minT = 1023; 
 
void loop() 
{ 
  if (millis() - dMillis > 1000) { 
    dMillis = millis(); 
    if (atHome) { 
      displayHome();       
    } 
    else { 
      tampilan(); 
    } 
  } 
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  if (atHome == true) {    
    if (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
      if (cTombol == dValue) { 
        while (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
          lcd.clear(); 
        } 
        atHome = false; 
        tampilan();        
      } 
    } 
    else { 
      cTombol = 0; 
    } 
  } 
  else { 
    readKey(); 
  } 
 
 
} 
 
void displayValue(void) { 
  if (millis() - dMillis > 500) { 
    dMillis = millis(); 
     
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.print("R:"); 
    lcd.print(arusR); 
    lcd.print("A  "); 
    lcd.print(arusMaxR);  
    lcd.print("A "); 
 
    lcd.setCursor(0, 2); 
    lcd.print("S:"); 
    lcd.print(arusS); 
    lcd.print("A  "); 
    lcd.print(arusMaxS); 
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    lcd.print("A "); 
 
    lcd.setCursor(0, 3); 
    lcd.print("T:"); 
    lcd.print(arusT); 
    lcd.print("A  "); 
    lcd.print(arusMaxT); 
    lcd.print("A "); 
  } 
} 
 
void modeDOL(void) { 
 
  while (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
    lcd.clear(); 
  } 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print(txtDOL); 
  while (1) { 
    readArus(); 
    displayValue(); 
    //double Irms = arus.calcIrms(1480); 
    //lcd.setCursor(0, 1); 
    //lcd.print("Arus R:"); 
    //lcd.print(Irms * 230.0); 
 
    if (digitalRead(UPpin) == LOW && digitalRead(DOWNpin) == 
LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
      if (cTombol == dValue) { 
        //atHome = true; 
        lcd.clear(); 
        tampilan(); 
        arusMaxR = 0.0; 
        arusMaxS = 0.0; 
        arusMaxT = 0.0; 
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        while (digitalRead(UPpin) == LOW && digitalRead(DOWNpin) 
== LOW); 
        break; 
      } 
    } 
    else { 
      cTombol = 0; 
    } 
  } 
} 
 
 
 
boolean statusStarDelta = false; 
uint8_t sdc = 0; 
long starDeltaMillis = 0; 
long cDownMillis = 0; 
long timeStarDelta = 5000;//order mili detik 
void modeStarDelta(void) { 
  while (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
    lcd.clear(); 
  } 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print(txtStartDelta); 
  lcd.setCursor(13, 0); 
  lcd.print('['); 
  lcd.print(timeStarDelta / 1000); 
  lcd.print(']'); 
 
  while (1) { 
     
    if (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
      if (cTombol == dValue) { 
        lcd.begin(16, 4); 
        //lcd.clear(); 
        //lcd.setCursor(0, 0); 
        //lcd.print("                "); 
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        if (statusStarDelta == false) { 
          sdc = 0; 
          //lcd.begin(16, 4); 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("STAR "); 
          lcd.setCursor(13, 0); 
          lcd.print('['); 
          lcd.print(timeStarDelta / 1000); 
          lcd.print(']'); 
          statusStarDelta = true; 
          starDeltaMillis = millis(); 
          cDownMillis = millis(); 
        } 
        else { 
          statusStarDelta = false; 
          //lcd.begin(16, 4); 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print(txtStartDelta); 
          lcd.setCursor(13, 0); 
          lcd.print('['); 
          lcd.print(timeStarDelta / 1000); 
          lcd.print(']'); 
        } 
      } 
    } 
    else if (digitalRead(UPpin) == LOW && digitalRead(DOWNpin) == 
LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
      if (cTombol == dValue) { 
        sdc = 0; 
        lcd.begin(16, 4); 
        lcd.clear(); 
        digitalWrite(StartSTARpin, HIGH); 
        digitalWrite(StartDELTApin, HIGH); 
        statusStarDelta = false; 
        while (digitalRead(UPpin) == LOW && digitalRead(DOWNpin) 
== LOW); 
        tampilan(); 
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        arusMaxR = 0.0; 
        arusMaxS = 0.0; 
        arusMaxT = 0.0; 
        break; 
      } 
    }    
    else { 
      cTombol = 0; 
    } 
    readArus(); 
    displayValue(); 
     
    if (statusStarDelta == true) {       
   
      digitalWrite(StartSTARpin, LOW); 
      if ( millis() - starDeltaMillis >= timeStarDelta && sdc <= 5) { 
        digitalWrite(StartDELTApin, LOW); 
        lcd.setCursor(5, 0); 
        lcd.print("DELTA "); 
      } 
      //////multitask 
      if (millis() - cDownMillis >= 1000) { 
        cDownMillis = millis(); 
        sdc++; 
        if (sdc >= 25)sdc = 20; 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print("STAR "); 
         
        if (sdc < 5) { 
          lcd.setCursor(13, 0); 
          lcd.print('['); 
          lcd.print((timeStarDelta / 1000) - sdc); 
          lcd.print(']'); 
          lcd.setCursor(15, 0); 
        } 
        else { 
          lcd.setCursor(13, 0); 
          lcd.print("RUN"); 
        } 
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      } 
 
      ///blink panah 
      if (millis() - tombolMillis > 333) { 
        tombolMillis = millis(); 
        sBlink = !sBlink; 
        if (sBlink == true) { 
          lcd.setCursor(11, 0); 
          lcd.print(">>"); 
        } 
        else if (sBlink == false) { 
          lcd.setCursor(11, 0); 
          lcd.print("  "); 
        } 
      } 
    } 
    else { 
      sdc = 0; 
      digitalWrite(StartSTARpin, HIGH); 
      digitalWrite(StartDELTApin, HIGH); 
 
      if (millis() - cDownMillis >= 1000) { 
        cDownMillis = millis(); 
       
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print(txtStartDelta); 
        //lcd.setCursor(15, 0); 
        //lcd.print(timeStarDelta ); 
      } 
      ///blink kotak 
      if (millis() - tombolMillis > 333) { 
        tombolMillis = millis(); 
        sBlink = !sBlink; 
        if (sBlink == true) { 
          lcd.setCursor(11, 0); 
          lcd.print("<>"); 
           
        } 
        else if (sBlink == false) { 
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          lcd.setCursor(11, 0); 
          lcd.print("  "); 
        } 
      } 
    } 
  } 
} 
 
long progressMillis = 0; 
int cProgress = 0; 
 
void modeSoftStart(void) { 
  while (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
    lcd.clear(); 
  } 
  cProgress = 0; 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print(txtSoftStart); 
 
  while (1) { 
    readArus(); 
    displayValue(); 
 
    if (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
      if (cTombol == dValue) { 
        lcd.begin(16, 4); 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print('['); 
        lcd.print(cProgress); 
        lcd.print("%]"); 
 
        if (softEnable == false) {           
          softEnable = true; 
          FlexiTimer2::start(); 
        } 
        else if (softEnable == true) {           
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          softEnable = false; 
          FlexiTimer2::stop(); 
 
          cProgress = 0; 
 
          dutySet = 10; 
 
          cDutyT = 0; 
          dutyT = dutySet; 
          gasspollT = false; 
 
          cDutyS = 0; 
          dutyS = dutySet; 
          gasspollS = false; 
 
          cDutyR = 0; 
          dutyR = dutySet; 
          gasspollR = false; 
           
          digitalWrite(StartRSSpin, HIGH); 
          digitalWrite(StartSSSpin, HIGH); 
          digitalWrite(StartTSSpin, HIGH); 
 
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print(txtSoftStart); 
        } 
      } 
    } 
    else if (digitalRead(UPpin) == LOW && digitalRead(DOWNpin) == 
LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
      if (cTombol == dValue) { 
 
        softEnable = false; 
        FlexiTimer2::stop(); 
 
        dutySet = 10; 
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        cDutyT = 0; 
        dutyT = dutySet; 
        gasspollT = false; 
 
        cDutyS = 0; 
        dutyS = dutySet; 
        gasspollS = false; 
 
        cDutyR = 0; 
        dutyR = dutySet; 
        gasspollR = false; 
 
        digitalWrite(StartRSSpin, HIGH); 
        digitalWrite(StartSSSpin, HIGH); 
        digitalWrite(StartTSSpin, HIGH); 
 
        digitalWrite(StartRSSpin, HIGH); 
        digitalWrite(StartSSSpin, HIGH); 
        digitalWrite(StartTSSpin, HIGH); 
 
        lcd.clear(); 
        while (digitalRead(UPpin) == LOW && digitalRead(DOWNpin) 
== LOW); 
        tampilan(); 
        arusMaxR = 0.0; 
        arusMaxS = 0.0; 
        arusMaxT = 0.0; 
        break; 
      } 
    } 
    else { 
      cTombol = 0; 
    } 
 
    //////////////////////////////////////////////////////////////// 
     
    if (softEnable) { 
      //Punya e T 
      if (gasspollT == false) { 
A-16 
        if (digitalRead(ZCTpin) == LOW) { 
          gasspollT = true; 
          softMillisT = millis(); 
        } 
      } 
      if (dutyT > 0) { 
        if (millis() - softMillisT > (lamaStart * 100)) { 
          softMillisT = millis(); 
          dutyT--; 
        } 
      } 
      //Punya e S 
      if (gasspollS == false) { 
        if (digitalRead(ZCSpin) == LOW) { 
          gasspollS = true; 
          softMillisS = millis(); 
        } 
      } 
      if (dutyS > 0) { 
        if (millis() - softMillisS > (lamaStart * 100)) { 
          softMillisS = millis(); 
          dutyS--; 
        } 
      } 
      //Punya e R 
      if (gasspollR == false) { 
        if (digitalRead(ZCRpin) == LOW) { 
          gasspollR = true; 
          softMillisR = millis(); 
        } 
      } 
      if (dutyR > 0) { 
        if (millis() - softMillisR > (lamaStart * 100)) { 
          softMillisR = millis(); 
          dutyR--; 
        } 
      } 
      //progres bar 
      if (millis() - progressMillis > (lamaStart * 10)) { 
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        progressMillis = millis(); 
        cProgress++; 
        if (cProgress >= 100)cProgress = 100; 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print('['); 
 
        lcd.print(cProgress); 
        lcd.print("%]"); 
 
        lcd.setCursor(5 + (cProgress/10), 0); 
        lcd.print('#'); 
      } 
    } 
    else { 
      dutySet = 10; 
      gasspollR = false; 
      gasspollS = false; 
      gasspollT = false; 
      digitalWrite(StartRSSpin, HIGH); 
      digitalWrite(StartSSSpin, HIGH); 
      digitalWrite(StartTSSpin, HIGH); 
    } 
  } 
} 
 
 
void modeSetSoftStart(void) { 
  float lamaNYA=0.0; 
 
  lamaNYA = lamaStart; 
  while (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
    lcd.clear(); 
  } 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print(txtSet); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("Time: "); 
  lcd.print(lamaNYA,1); 
  lcd.print("second "); 
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  while (1) { 
 
     
    if (digitalRead(UPpin) == LOW && digitalRead(DOWNpin) == 
LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
      if (cTombol == dValue) { 
        lcd.setCursor(0, 2); 
        lcd.print("Use: "); 
        lcd.print(lamaStart,1); 
        lcd.print(" second "); 
        delay(2500); 
        lcd.clear(); 
        while (digitalRead(UPpin) == LOW && digitalRead(DOWNpin) 
== LOW); 
        break;         
        tampilan(); 
      } 
    } 
    else if (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
      if (cTombol == dValue) { 
        lamaStart = lamaNYA; 
        lcd.setCursor(0, 2); 
        lcd.print("Set: "); 
        lcd.print(lamaStart,1); 
        lcd.print(" second "); 
        delay(2500); 
        lcd.clear(); 
        break;         
        tampilan(); 
      } 
    } 
    else if (digitalRead(UPpin) == LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax/2)cTombol = dLimit/2; 
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      if (cTombol == dValue/2) { 
        lamaNYA=lamaNYA + 0.1; 
        if (lamaNYA >= 11.0)lamaNYA = 11.0; 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print(txtSet); 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("Time: "); 
        lcd.print(lamaNYA,1); 
        lcd.print("second "); 
      } 
    } 
    else if (digitalRead(DOWNpin) == LOW) { 
      cTombol++; 
      if (cTombol >= dMax/2)cTombol = dLimit/2; 
      if (cTombol == dValue/2) { 
        lamaNYA = lamaNYA - 0.1; 
        if (lamaNYA <= 4.0)lamaNYA = 4.0; 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print(txtSet); 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("Time: "); 
        lcd.print(lamaNYA,1); 
        lcd.print("second "); 
      } 
    } 
    else { 
      cTombol = 0; 
    } 
 
  } 
} 
 
void readKey(void) {   
  if (digitalRead(MENUpin) == LOW) { 
    cTombol++; 
    if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
    if (cTombol == dValue) { 
 
      switch (baris){ 
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        case 0: 
          modeDOL(); 
          break; 
        case 1: 
          modeStarDelta(); 
          break; 
        case 2: 
          modeSoftStart(); 
          break; 
        case 3: 
          modeSetSoftStart(); 
          break; 
      default: 
        break; 
      }  
       
    } 
  } 
  else if (digitalRead(UPpin) == LOW && digitalRead(DOWNpin) == 
LOW) { 
    cTombol++; 
    if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
    if (cTombol == dValue) { 
      atHome = true; 
      lcd.clear(); 
    } 
  } 
  else if (digitalRead(UPpin) == LOW) { 
    cTombol++; 
    if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
    if (cTombol == dValue) { 
      lcd.setCursor(0, baris); 
      lcd.print(' '); 
 
      baris--; 
      if (baris < 0) baris = 3; 
    } 
  } 
  else if (digitalRead(DOWNpin) == LOW) { 
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    cTombol++; 
    if (cTombol >= dMax)cTombol = dLimit; 
    if (cTombol == dValue) { 
      lcd.setCursor(0, baris); 
      lcd.print(' '); 
 
      baris++; 
      if (baris >3) baris = 0; 
    } 
  } 
  else { 
    cTombol = 0; 
  } 
////blink kursor 
  if (millis() - tombolMillis > 333) { 
    tombolMillis = millis(); 
    sBlink = !sBlink; 
    if (sBlink == true) { 
      lcd.setCursor(0, baris); 
      lcd.print('>'); 
    } 
    else if (sBlink == false) { 
      lcd.setCursor(0, baris); 
      lcd.print(' '); 
    } 
  } 
} 
 
void displayHome(void) { 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print(" MODUL STARTING "); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("MOTOR IND 3 FASA"); 
  lcd.setCursor(0, 2); 
  lcd.print(">> DANGEROUS! <<"); 
  lcd.setCursor(0, 3); 
  lcd.print("--High Voltage--"); 
   
} 
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void tampilan(void) 
{ 
  lcd.setCursor(1, 0); 
  lcd.print(txtDOL); 
  lcd.setCursor(1, 1); 
  lcd.print(txtStartDelta); 
  lcd.setCursor(1, 2); 
  lcd.print(txtSoftStart); 
  lcd.setCursor(1, 3); 
  lcd.print(txtSet); 
 
} 
 
double akarDua = 1.414213562373095; 
float faktorArus = 1.35; 
long aMillis = 0; 
int tempR=0, tempS=0, tempT=0; 
int cSampling = 0; 
int cArus = 0; 
 
long rataMinR=0, rataMaxR=0, rataMinS = 0, rataMaxS = 0, rataMinT 
= 0, rataMaxT = 0; 
 
float nolAmpere = 0.06; 
 
void readArus(void) { 
 
  if (micros() - aMillis >= 1000) { 
    aMillis = micros(); 
    //signed int AA = analogRead(CurrentRpin); 
    //signed int BB = analogRead(CurrentSpin); 
    //signed int CC = analogRead(CurrentTpin); 
    int AA = read_adc(currentRpin); 
    int BB = read_adc(currentSpin); 
    int CC = read_adc(currentTpin); 
 
    if (AA < minR)minR = AA;     
    else if (AA > maxR)maxR = AA; 
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    if (BB < minS)minS = BB; 
    else if (BB > maxS)maxS = BB; 
 
    if (CC < minT)minT = CC; 
    else if (CC > maxT)maxT = CC; 
 
    cSampling++; 
 
    if (cSampling > 20) { 
      cSampling = 0; 
 
      rataMaxR += maxR; 
      rataMinR += minR; 
      maxR = 0; 
      minR = 1023; 
 
      rataMaxS += maxS; 
      rataMinS += minS; 
      maxS = 0; 
      minS = 1023; 
 
      rataMaxT += maxT; 
      rataMinT += minT; 
      maxT = 0; 
      minT = 1023; 
 
      cArus++; 
    } 
    if (cArus > 25) { 
      cArus = 0; 
 
      rataMaxR /= 25; 
      rataMinR /= 25; 
      float vppR = (rataMaxR - rataMinR) * 4.89 / 1023;  
      rataMinR = 0; 
      rataMaxR = 0; 
      float vrmsR = vppR / 2 * akarDua; 
      arusR = vrmsR-(nolAmpere + 0.03); 
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      arusR *= faktorArus; 
 
      rataMaxS /= 25; 
      rataMinS /= 25; 
      float vppS = (rataMaxS - rataMinS) * 4.89 / 1023; 
      rataMinR = 0; 
      rataMaxR = 0; 
      float vrmsS = vppS / 2 * akarDua; 
      arusS = vrmsS - (nolAmpere + 0.03); 
      arusS *= faktorArus; 
 
      rataMaxT /= 25; 
      rataMinT /= 25; 
      float vppT = (rataMaxT - rataMinT) * 4.89 / 1023; 
      rataMinT = 0; 
      rataMaxT = 0; 
      float vrmsT = vppT / 2 * akarDua; 
      arusT = vrmsT - nolAmpere; 
      arusT *= faktorArus; 
 
      if (arusR < 0)arusR *= -1; 
      if (arusS < 0)arusS *= -1; 
      if (arusT < 0)arusT *= -1; 
 
      if (arusR > arusMaxR)arusMaxR = arusR;  
      if (arusS > arusMaxS)arusMaxS = arusS; 
      if (arusT > arusMaxT)arusMaxT = arusT; 
 
       
    } 
     
  } 
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